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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

 Type de demande : Permis unique 

 Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

 Demandeur : Ventis S.A. - Engie.Electrabel S.A. 

 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils S.A. 

 Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  

 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement/ Art D.I.4 § 1, 5° du 
du Code du Développement territorial (CoDT) 

 Date de réception du dossier : 3/02/2026 

 Délai de remise d’avis : 60 jours 

 Portée de l’avis :  Objectifs du projet au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, § 1er 
du Code du Développement territorial (CoDT) 

 Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 

 Audition : 17/02/2026 

Projet :  

 Localisation : En remplacement du parc éolien existant de Dour-Quiévrain-
Hensies 

 Situation au plan de secteur : Zone agricole 

 Catégorie de projet : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de 12 éoliennes sur les territoires communaux 
de Dour (3 éoliennes), Quiévrain (7 éoliennes) et Hensies (2 éoliennes), en remplacement des 
18 éoliennes existantes. Le projet s’implante entre les villages d’Elouges, Wihéries, Audregnies, 
Baisieux, Hensies et Thulin, à proximité la route régionale N51 et au sud de la voie ferrée L97 reliant 
les gares de Quiévrain et de Thulin. Les 18 éoliennes du parc de Dour-Quiévrain-Hensies ont été mises 
en service en 4 phases (entre 2007 et 2015). Le projet de repowering prévoit de démanteler d’abord 
les 14 éoliennes implantées entre 2007 et 2010 (phase 1 du repowering), et de les remplacer en 2028 
par 9 nouvelles éoliennes. Dans un second temps, les 4 éoliennes Enercon mises en service depuis 
2015 seront démantelées pour être remplacées par 3 nouvelles éoliennes en 2032 (phase 2 du 
repowering) 
 
Les éoliennes existantes présentent une puissance comprise entre 2 et 2,35 MW et une hauteur totale 
comprise entre 139 et 150 m. Les nouvelles éoliennes présentent une puissance électrique nominale 
comprise entre 6 et 7,2 MW et une hauteur totale comprise entre 219 et 230 m. La production 
électrique nette par éolienne est comprise entre 11.861 et 15.408 MWh/an. La sous-station électrique 
incluant un transformateur élévateur 150 kV se situera à environ 1,2 km au nord-est de l’éolienne n° 7. 
Le raccordement électrique se fera entre éoliennes et jusqu’au poste de raccordement de Saint-
Ghislain (13,5 km). 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Ce projet de repowering permettra une augmentation de puissance très significative avec un nombre 
réduit d’éoliennes par rapport au parc existant : les douze nouvelles éoliennes permettront en effet de 
produire jusqu’à trois fois plus d’électricité que celle actuellement produite par les dix-huit éoliennes 
existantes. Le Pôle remarque que ce nombre d’éoliennes a été optimisé en fonction des contraintes 
locales et en prenant en considération le Festival de Dour. Il demande de privilégier l’installation d’un 
modèle permettant une production électrique élevée tout en veillant à limiter les pertes de sillage et de 
bridage. Il encourage également la réalisation d’un suivi des bridages en vue de vérifier si ceux-ci ne 
peuvent être revu à la baisse par la suite.  
 
En ce qui concerne le paysage, les incidences additionnelles du projet de repowering sont globalement 
limitées. Le Pôle regrette toutefois la diminution de lisibilité du parc reconfiguré par rapport à celle du 
parc existant, ce qui est expliqué notamment par les contraintes techniques liées aux machines plus 
grandes et par la volonté de maintenir l’activité du parc existant le plus longtemps possible. 
 
Le Pôle constate des incidences importantes voire majeures sur le cadre paysager de plusieurs habitations 
isolées. Il est dès lors indispensable de prendre contact avec les propriétaires des habitations les plus 
impactées en vue de proposer les mesures d’atténuation paysagères qui ont été identifiées par l’auteur 
d’étude. 
 
En ce qui concerne la participation citoyenne, le Pôle salue la participation de la société coopérative Les 
Moulins du Haut-Pays SCRL au projet. 
 
Le Pôle appuie les recommandations de l’étude relatives aux axes de ruissellement. Il appuie également 
l’ensemble des recommandations liées à la biodiversité.  
 
En ce qui concerne les mesures de compensation biologiques, le Pôle remarque la définition de 
12 hectares de mesures compensatoires venant renforcer les 20 hectares de mesures mises en place pour 
le parc existant. Ce regroupement de mesures de compensation crée ainsi un nouveau réseau écologique 
dans cette zone agricole. De manière plus générale, le Pôle s’interroge sur la stratégie globale menée en 
termes de compensation biologique et ses impacts sur l’agriculture.  
 
Vu le démantèlement du parc existant et la réalisation de ce parc en plusieurs phases, le Pôle invite à 
limiter, dans la mesure du possible, la durée du chantier afin d’éviter les effets cumulatifs entre le parc 
existant et le nouveau parc. 
 
Malgré la longueur importante du raccordement électrique (13,5 km), le Pôle salue la collaboration avec 
le SPW Mobilité Infrastructures qui a permis de mettre à profit les travaux de raccordement électrique le 
long de la N552 en vue de la réalisation d’une piste cyclable sur la tranchée. 
 
En ce qui concerne le démantèlement des fondations des éoliennes existantes, le projet prévoit la 
destruction des fondations et le concassage sur place du béton. Les gravats seront si possible utilisés pour 
la réalisation des aires de montage des futures éoliennes. Le Pôle est favorable à cette solution de 
réemploi des matériaux sur place. Il se questionne néanmoins sur l’impact sonore et sur la durée de ces 
travaux. Il demande de prendre les mesures nécessaires pour limiter ces impacts sonores. 
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Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 Yves HANIN 
 Président 
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